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VRC 720 Sema: 2 R3
26 29 28
VR 70 Yapilandirma: 1
Sistem aciklamalari: 230/400 V> 43 \ D<HH
Sistem boyler 6ncelikli galisacak sekilde tasarlanmistir. 1\_,./r
Filtre ile kazan sirkiilasyon pompasi arasindaki vana tavsiyedir. 24a
NO ACIKLAMA NO ACIKLAMA NO ACIKLAMA
9a VRC 720 R3 Boyler Isitma Pompasi S5 Gidis Suyu Sicaklik Sensorii
od VR 70 Karigtiricili Modul X16 Boyler Resirkiilasyon Pompasi
R1 Isitma Sirkiilasyon Pompasi S1 Boyler Senséri
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