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VRC 720 Sistem semasi : 16 "

VR 71 yapilandirmasi: 3 2
NOT:

Isi pompasi tesisat gapi DN 40 olmahdir. VAT,/|\\

Bu bir sistem semasi olup tesisattaki tiim elemanlar gésterilmemistir. L1
NO ACIKLAMA NO ACIKLAMA NO ACIKLAMA NO ACIKLAMA
1b Elektrikli Isitma Cihazi 13e VRC 720 S9 Boyler Sensorii —— | Sicak Hat (Isitma yada kullanma suyu)
2 Isi Pompasi Boyleri 13h Kontaktor 6 Doldurma-Bogaltma Vanasi —— | Soguk Hat (Isitma yada kullanma suyu)
3 aroTHERM Isi Pompasi Dis Unitesi|15 Dis hava duyargasi Resirkilasyon Hatti
3a aroTHERM Isi Pompasi i¢ Unitesi {16 Termostatik vana — | Sicak Hat (Glikol)
4 Vana 32 Debi ayar vanasi Soguk Hat (Glikol)
5 Filtre 93 Akiimiilasyon Tanki R 410 Akigkani

12 Sebeke Emniyet Grubu R1 Devre Pompasi —— | Kablo baglantisi
12g VR 32b R6 Boyler Pompasi +— eus —-lletesim kablosu (eBUS)
12q VR 921 (Opsiyonel) R4 Resirkiilasyon pompasi
13 Cek valf S1 Akimdulasyon Tanki Sensori
13b VR 71 Karistirici Moddil S2 Isitma suyu sicaklik senséri




